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Die Fragen sind fachgerecht und so kurz wie méglich zu beantworden.
Die NIN-, NIV-Nummern sind aufzuschreiben.

In der NIN ist der entsprechende Artikel und die entsprechenden Stichworte aus dem Text mit der entsprechn-
den Farbe des Lehrjahres zu kennzeichnen (1=gelb, 2=hellblau, 3=hellgriin, 4=orange).

Fir die Aufgaben 17-20 sind aus den Vorschriften entsprechende neue Fragen und Antworten zum Inhalt:
- Arbeiten an elektrischen Anlagen
- Hausinstallationen
- Industrie, Gewerbe
- Kontrolle, Instandhaltung, Instandsetzung

aufzuschreiben.
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TD Frage Vorschrift
13 Unter welchen Umstanden diirfen Arbeiten an Literatur
16 elektrischen Installationen ausgefiihrt werden? NIV
101 Art.. 22
TD Frage Vorschrift
13 Arbeiten an elektrischen Anlagen sollen grundsétz- Literatur
16 lich nur spannungslos durchgefiihrt werden. Was ist NIV
102  vor der Arbeit an dem betreffenden Teil der Anlage Art. 22
vorzusehen (5er Regel)?
S2
MO05
(19-14)
TD Frage Vorschrift
13 Worauf hat der Eigentlimer einer Hausinstallation mit Literatur
16 einer Kontrollperiode von 20 Jahren zu achten? NIV
103 Art. 5
Art. 35
TD Frage Vorschrift
13 Welche Teile von Apparaten diirfen von nichtfach- Literatur
16 kundigen Personen ausgewechselt werden? NIIN
104 5.26.2.21
NIV
Art. 16
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D Frage

Vorschrift

108

13 Welche Massnahmen sind zu treffen, damit Anlagen Literatur
16 nicht unbeaufsichtigt unter Spannung gesetzt wer- 46.2.2.1
105 den }gg‘j_n_r]en?
E02
D Frage Vorschrift
13  Was ist geméss NIN im Bezug auf Betrieb und Literatur
16 Unterhalt zu beriicksichtigen? 5.1.1.1
106
TD Frage Vorschrift
13 Welche Leiter diirfen nicht abschaltbar sein? Literatur
16 461222
107
TD Frage Vorschrift
13 Wie mlssen Gerate zum Schalten (z.B. Anlage- Literatur
16  schalter Motor) vorgesehen werden? 1.3.2.10
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TD Frage Vgrschriﬂ
13  Was sind produktionstechnische Anlagen? Literatur
16 1.3.29
109
TD Frage Vgrschriﬂ
13  Was sind betriebstechnische Einrichtungen? Literatur
16 1.3.29
110
TD Frage Vgrschriﬂ
13 Wie sind Aufschriften und Kennzeichnungen anzu- Literatur
16 bringen? 5111
111
TD Frage Vgrschriﬂ
13  Was muss man beim auswahlen von Leitungen be- Literatur
16 achten? 5.2.2.8.1
112
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TD Frage Vorschrift
13 Was flr Pflichten hat der Eigentiimer einer elektri- Literatur
16 schen Installation? NIV
113 Art. 5
TD Frage Vorschrift
13 Nennen Sie zwei Angaben welche in einem Sicher- Literatur
16 heitsnachweis enthalten sein muss! NIV
114 Art. 37
TD Frage Vorschrift
13 Was ist zu beachten, wenn der Neutralleiter ge- Literatur
16 schaltet werden muss? NIN
1 15 46.1.2.3
46.215
TD Frage Vorschrift
13 Nennen Sie eine Massnahme, damit eine Steuerung Literatur
16 nicht unbeabsichtigt wiedereinschaltet! NIN
1 16 46.3.2
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TD Frage Vorschrift
13 Literatur
16

117
TD Frage Vorschrift
13 Literatur
16

118
TD Frage Vorschrift
13 Literatur
16

119
TD Frage Vorschrift
13 Literatur
16

120
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