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Auftrag: 
 

Die Fragen sind fachgerecht und so kurz wie möglich zu beantworden. 
 

Die NIN-, NIV-Nummern sind aufzuschreiben. 
 

In der NIN ist der entsprechende Artikel und Stichworte aus dem Text mit der entsprechnden Farbe des Lehrjah-
res zu kennzeichnen (1=gelb, 2=blau, 3=grün, 4=rot). 
 

Für die Aufgaben 15-20 sind aus den Vorschriften entsprechende Fragen und Antworten zum aktuellen Inhalt 
aufzuschreiben. 
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101 

Frage 
Unter welchen Umständen dürfen Arbeiten an elekt-
rischen Installationen ausgeführt werden? 
 

Vorschrift 
Literatur 

 
NIV 

Art.. 22 

Antwort 
1. Wenn diese nicht unter Spannung 

stehen. Beim betreffenden Teil ist vor 
Beginn der Arbeit die Fünferregel 
durchzuführen. 

2. Zwei Personen mit Fähigkeitszeigniss 
und spezieller Ausbildung dürfen an 
Anlagen auch unter Spannung arbei-
ten. 
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S2 
M05 

 
(19-14) 

Frage 
Arbeiten an elektrischen Anlagen sollen grundsätz-
lich nur spannungslos durchgeführt werden. Was ist 
vor der Arbeit an dem betreffenden Teil der Anlage 
vorzusehen (5er Regel)? 
 

Vorschrift 
Literatur 

 
NIV 

Art. 22 

Antwort 
a) Trennen 
b) gegen Wiedereinschalten sichern 
c) auf Spannungsfreiheit prüfen 
d) erden und kurzschliessen, wenn 

Gefahr der Rückspannung besteht 
(Eigenversorgungsanlagen) 

e) benachbarte, unter Spannung ste-
hende Teile abdecken oder 
abschranken 
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Frage 
Worauf hat der Eigentümer einer Hausinstallation mit 
einer Kontrollperiode von 20 Jahren zu achten? 
 

Vorschrift 
Literatur 

 
NIV 

Art. 5 
Art. 35 

Antwort 
- Alle Installationen periodisch kon-

trollieren und dauernd in gutem Zu-
stand halten. 

- Unterlagen vollständig 
- Übernahmeprotokolle des Erstellers 

an Netzbetreiber senden 
- Eigenversorgungsanlage Übernah-

meprotokoll des Erstellers an In-
spektorat  senden. 
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Frage 
Welche Teile von Apparaten dürfen von nichtfach-
kundigen Personen ausgewechselt werden? 
 

Vorschrift 
Literatur 

 
NIIN 

5.2.6.2.2.1 
 

NIV 
Ar. 16 

Antwort 
Wenn diese Teile hierfür besonders 
eingerichtet sind, wie z.B.: 
a) Glühlampen 
b) FL-Röhren 
c) steckbare Kochplatten 
d) Schmelzeinsätze von DIAZED-

Sicherungen 
e) Steckdosen, Schalter 
 

  

 
 



TD TECHNISCHE DOKUMENTATION LÖSUNGSSATZ  
13 REGELN DER TECHNIK REPETITIONEN 
16 BETRIEB UND UNTERHALT  
  

 

www.ibn.ch 8. August 2012 
 

TD 
13 
16 

105 
 

E02 

Frage 

Welche Massnahmen sind zu treffen, damit Anlagen 
nicht unbeaufsichtigt unter Spannung gesetzt wer-
den können? 

 

Vorschrift 
Literatur 

 
4.6.2.2.1 

 

Antwort 

- Mechanische Vorrichtung gegen unbefug-
tes Einschalten 

- Warnzeichen 
- Trennvorrichtung in abschliessbarem 

Raum oder Kasten 
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Frage 
Was ist gemäss NIN im Bezug auf Betrieb und Un-
terhalt zu berücksichtigen? 
 

Vorschrift 
Literatur 

 
5.1.1.1 

Antwort 

 
Die Wirksamkeit der Schutzmassnahmen 
muss gewährleistet sein. 
 
Die Einhaltung des notwendigen Schutzes 
der Betriebsmittel gegen äussere Eiflüsse ist 
sicherzustellen. 
 
Keine stgörende Eunflüsse auf das speisen-
de Netz. 
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Frage 
Welche Leiter dürfen nicht abschaltbar sein? 
 

Vorschrift 
Literatur 

 
4.6.1.2.2.2 

Antwort 

 
PEN und PE 
 
Der Schutzleiter darf nicht geschaltet werden, 
ausgenommen bei Steckvorrichtungen. 
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Frage 
Wie müssen Geräte zum Schalten (z.B. Anlage-
schalter Motor) vorgesehen werden? 
 
 

Vorschrift 
Literatur 

 
1.3.2.10 

Antwort 

Geräte zum Ausschalten müssen so 
vorgesehen werden, dass sich elektrische 
Anlagen, Stromkreise oder einzelne Teile von 
Geräten so abschalten lassen, wie es für 
Instandhaltung, Prüfung oder Fehlersuche 
erforderlich ist. 
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Frage 
Was sind produktionstechnische Anlagen? 
 

Vorschrift 
Literatur 

 
1.3.2.9 

Antwort 

 
Baumaschinen 
Verpackungsmaschinen 
Werkzeugmaschinen 
Umformer Einrichtungen 
Oberflächenbehandlungseinrichtungen 
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Frage 
Was sind betriebstechnische Einrichtungen? 
 

Vorschrift 
Literatur 

 
1.3.2.9 

Antwort 

 
Gebäude 
Fenster 
Heizung 
Lüftung 
Wasserversorgung 
Energieumrichtereinrichtungen 
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Frage 
Wie sind Aufschriften und Kennzeichnungen anzu-
bringen? 
 

Vorschrift 
Literatur 

 
5.1.1.1 

Antwort 

 
Die Aufschriften und Kennzeichnungen sind 
dauerhaft und deutlich anzubringen.  
 
Sie müssen bei Installationskontrollen leicht 
und wenn möglich ohne Unterbrechung der 
Stromzufuhr erkannt werden. 
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Frage 
Was muss man beim auswählen von Leitungen be-
achten? 
 

Vorschrift 
Literatur 

 
5.2.2.8.1 

Antwort 

Leitungen müssen so ausgewählt  und 
errichtet werden, dass ährend der Errichtung, 
der Nutzung und der Instandhaltung eine 
Schädigung am Mantel von Kabeln und an 
der Isolierung von Leitungen und ihrern 
Anschlüssen vermieden wird. 
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Frage 
Was für Pflichten hat der Eigentümer einer elektri-
schen Installation? 
 

Vorschrift 
Literatur 

 
NIV 

Art. 5 

Antwort 

 
Er muss einen Sicherheitsnachweis 
erbringen. 
 
Die Installation muss immer den Regel der 
Technik entsprechen. 
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Frage 
Nennen Sie zwei Angaben welche in einem Sicher-
heitsnachweis enthalten sein muss! 
 

Vorschrift 
Literatur 

 
NIV 

Art. 37 

Antwort 

 
Adresse der Installation 
Adresse des Eigentümers 
Kontrollperiode 
Beschreibung der Installation 
Besonderheiten der Installation 
Name und Adresse des Installateurs 
Ergebnisse der betriebsinternen 
Schlusskontrolle 
Name und Adresse des Inhabers der 
Kontrollbewilligung 
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Frage 
 

Vorschrift 
Literatur 

 
 

Antwort 
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Frage 
 

Vorschrift 
Literatur 

 
 

Antwort 
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Frage 
 

Vorschrift 
Literatur 

 
 

Antwort 
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Frage 
 

Vorschrift 
Literatur 

 
 

Antwort 
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Frage 
 

Vorschrift 
Literatur 

 
 

Antwort 
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Frage 
 

Vorschrift 
Literatur 

 
 

Antwort 

 
 

 


